
50m3/h

SILENT200

+20°C
1/05

włączyć do wyciągu z WC

N84

włączyć do układu wentylacyjnego 

100m3/h

AD-125/EV

100m3/h

AD-125/SV

flex125

N43

+20°C
1/01

N41

N32

W65

W80

100m3/h

AD-125/SV

N43

flex160

flex125

włączyć do układu wentylacyjnego 

100m3/h

AD-125/EV

100m3/h

AD-125/SV

N43

100m3/h

AD-125/EV

flex125

100m3/h

AD-125/SV

N43

flex125

100m3/h

AD-125/EV

flex160

+20°C
1/02

+20°C
1/03 +20°C

1/04

RZUT PARTERU

Nazwa inwestycji

Inwestor

Nazwa projektu

Nazwa rysunku

Nr rys.

Skala

1

Faza

PW

Szpital Ogólny

ul.Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie, dz.nr ewid. geod. 1995/5

1:50

nr upr. 2498/Lb/74, Bł71/83

Funkcja - Nazwisko

mgr inż. I. Józefowicz

Podpis

Projektant


