
 

 

 

 

 

 

 
Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 27.10.2017r. 
 
                                                                                                        Wysokie Mazowieckie dn.27.10.2017r. 
 
                                                                                                                   Wg. rozdzielnika 
 
Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i modernizację 
Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap I „przebudowa i dostosowanie 
SOR, budowa lądowiska z tunelem i wiatą oraz dobudowa klatki schodowej wraz z windą dla Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”. Nr sprawy 17/2017 
 
Otrzymaliśmy zapytania do w/w postępowania następującej treści : 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie robót budowlanych zwracam się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie następujących kwestii: 
 
1 –W poz. 145 i 146 dz.3 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNETRZNE – budowa klatki schodowej z windą, 
opisana elewacja ma być wykonana w systemie: wełna mineralna 18 cm i okładzina płytkami ceramicznymi 
TEREAL na konstrukcji stalowej. Czy Zamawiający dopuści wykonanie elewacji w systemie BSO z użyciem 
wełny fasadowej, która będzie nawiązywała do istniejącej elewacji budynku szpitala i będzie spełniać 
parametry techniczne ocieplenia? 
Odpowiedź: Tak. 
 
2 – czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytek ceramicznych gres np. z serii NOWA GALA lub 
podobnych, do okładziny ściany wewnętrznej w miejsce płyty TERREAL PITERAK, szkła LACOBEL, betonu 
architektonicznego (poz. 102, 103, 104, dz.2 – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE – klatka 
schodowa z windą.) 
Odpowiedz: Tak. 
 
3 – czy Zamawiający dopuszcza wykonanie balustrady schodowej ze stali nierdzewnej zamiast szkła 
samonośnego. Balustrada będzie odpowiadać wymaganiom technicznym i estetycznym pomieszczeń szpitala 
(poz. 141 dz. 2.12 – ELEMENTY ŚLUSARSKIE – klatka schodowa z windą). 
Odpowiedz: Tak. 
 
4 – czy Zamawiający dopuszcza zmianę pokrycia dachu z płyt TEREAL na blachy ocynkowane powlekane, np. 
w systemie „klik” lub podobne (poz. 72 dz.1.12 – klatka schodowa z windą). Pokrycie dachu dotyczy 36,0 m2 
połaci dachu, układanej na konstrukcji stalowej, z ociepleniem wełną mineralna i deskowaniem płyta OSB. 
Odpowiedź: Tak. 
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