
 

 

 

 

 

 

 
Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 30.10.2017r. 
 
                                                                                                        Wysokie Mazowieckie dn.30.10.2017r. 
 
 
                                                                                                                   Wg. rozdzielnika 
 
 
Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i modernizację 
Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap I „przebudowa i dostosowanie 
SOR, budowa lądowiska z tunelem i wiatą oraz dobudowa klatki schodowej wraz z windą dla Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”. Nr sprawy 17/2017 
 
Otrzymaliśmy zapytania do w/w postępowania następującej treści : 
 
Prosimy o określenie zakresu przebudowy kolizji występujących na obszarze wykonywania pakietu numer 3- 
dobudowy klatki schodowej. Dobudowywana klatka schodową koliduje m. in z siecią energetyczną (zasilającą) 
budynki na zapleczu. Jak należy zasilić budynki po usunięciu kabli zaznaczonych na projekcie 
zagospodarowania terenu do likwidacji? 
Odpowiedź: W zakresie przebudowy związanej z budową pakietu nr 3 należy przebudować wewnętrzną 
sieć telekomunikacyjną szpitala (rys. Ts-01 do Ts-04) oraz sieć kablową nN między budynkiem szpitala 
a budynkiem warsztatów oraz kotłownią zgodnie z rys. E-01 do E-03 tomu I ( PZT). 
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