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LEGENDA:

* Wypust kablowy

¢ Gniazdo pojedyncze 230V

* Gniazdo pojedyncze 230V IP 44

¥ Gniazdo podwéjne 230V

¥ Gniazdo podwdjne 230V IP 44

¥ Gniazdo data 230V

Y Gniazdo pojedyncze 230V h-30cm

2K

2x Gniazdo komputerowe RJ-45

H k| Zestaw gniazdowy

2xRJ45+2xDATA+2x230V

mm Rozdzielnia elektryczna

Kasownik jednokanatowy

~B Przycisk pociggowy przywotawczy pom. WC

Lampka sygnatowa czerwona nad drzwiami

mm Centralka przyzewowa punkt nadzoru

Zasilacz pozarowy

— —— Zakres opracowania

0 5 1 KOMUNIKACJA

90.86m2
0.5.2 e

O 5. 3 2GOA1B:I3’r\lnEzT MASAZ. KLASYCZNEGO
054 oo

0.5.5 566“235”:1521' KINEZYTERAPII
0.5.6 SBA.%I:ET HYDROTERAPII
05.7 gsﬁ.\eanr\jngT FIZYKOTERAPII
0.5.8 Sgﬁ.\?éﬁ? KINEZYTERAPII
0.5.9 ?25;!:5 FIZYKOTERAPII
0.51 g_‘;;/:n ZVYPOCZYNKOWA

0.51 gégmm DAMSKA

0.5.1 ggillnszKA DAMSKA

SZATNIA MESKA
0.5.13 ;7om2

LAZIENKA MESKA
0.5.14 7.04m2

KOMUNIKACJA
0.5.15 Joumo

0 5 1 5a POM. PORZADKOWE

1.34m2
POKOJ KIEROWNIKA
POKOJ SOCJALNY
0.5.1 9.45m2

WC PERSONELU
0.5.18 3om

MAG. ODZIEZY PACJENTOW
0.5.19 14.48m2
[ RAZEM [454.82m2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

| 4
[TEL Piotr Kulesza
15-113 Biatystok l
ul. Gen. W. Andersa 40A

PIOTR KULESZA

TEMAT:

MODERNIZACJA SZPITALA OGOLNEGO W

WYSOKIEM MAZOWIECKIEM -ODDZIAL

REHABILITACJI DZIENNEJ | AMBULATORYJNEJ

ADRES OBIEKTU: | INWESTOR:
ul.Szpitalna 5 Szpital Ogémy w

&AS-ZOO,W{_Sokie Wysokiem Mazowieckiem
azowiecxie 18-200 Wysokie Mazowieckie

dz.Nr 1996/3, 1995/7,
1995/6, 1995/3

PRZEDMIOT RYSUNKU: NI rysunku:
Instalacja gniazd 230/400V E-02
niski parter -
STADIUM: Skala:
ZAMIENNY PROJEKT 1:100
WYKONAWCZY
Elrgl?tzr\é/](::zna Imig i nazwisko,upr,podpis Data:
projektant mgr inz. Krzysztof Kulesza
nr PDL/0071/POOE/07 27.03.2018
i inz. Adam B ik
SPrawdzajacy | e o j0054/POORI08 27.03.2018




