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mgr inż. arch. STANISŁAW SOSAK upr. bud. Nr 152/77/ OL

CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0024

KWIECIEŃ 2016

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

nr rysunku
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projekt sprawdził:

mgr inż. arch. Agnieszka Żarejko

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. arch. ANNA DĄBROWSKA - SOSAK  upr. bud. Nr 141/87/ OL

CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0025

projekt opracował:

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem,  ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem

wraz z lądowiskiem dla śmigłowców LPR.

mgr inż. arch. Karolina Czyż

ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie

mgr inż. arch. JERZY BOROWIK  upr. bud. Nr 722/58 z art. 361           

CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0146
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(wg oddz. opracowania)

2x

2x

2x

TR-O/11

TR-O/11

TR-O/12

TR-O/12

TR-O/12

2

z RGnn-1

YDY 5x6mm 

2

z RGnn-2

5

5

YDY 5x4mm 

2

z RGnn-1

TRR-18/7

TRR-

TRN-

TR-IT

proj. tablica rozdzielcza - układ IT - dla pom. gr. 2

proj. tablica rozdzielcza rezerwowalna

proj. tablica rozdzielcza nierezerwowalna

TK-

proj. tablica rozdzielcza komputerowa

TR-UPS

T-UPS
proj. tablica rozdzielcza wejścia UPS

proj. tablica rozdzielcza wyjścia UPS

proj. szyna wyrównawcza w pom. gr. 2 - FeZn 25x4mm w posadzce

proj. korytka kablowe dla instalacji elektrycznych

LEGENDA

(należy skoordynować montaż z pozostałymi branżami)

x2
- dwa gniazda pojedyncze p/t 2P+Z we wspólnej ramce

x2
- dwa gniazda pojedyncze p/t 2P+Z IP44 we wspólnej ramce

- wypust - przewód 3 żyłowy

x2
- dwa gniazda pojedyncze p/t 2P+Z DATA we wspólnej ramce

3

Gniazda elektryczne instalować w ramkach wielokrotnych z gniazdami teletechnicznymi.

Montaż skoordynować z branżą teletechniczną.

Należy stosować gniazda wyłącznie ze stykiem ochronnym.

W pomieszczeniach grupy 2 stosować gniazda z sygnalizacją obecności napięcia.

W panelach przyłóżkowych montaż prowadzić w koordynacji z pozostałymi branżami.

W pomieszczeniach gr. 2 do szyny wyrównawczej PA przyłączyć wszystkie masy metalowe

obce nieizolowane od ziemi oraz wykładzinę półprzewodzącą.

Dla tablic TRN, TRR, TR stosować obudowy o szer. nie większej niż 300mm o jednakowej

wysokości dla trzech sąsiadujących tablic.

Przejścia przez strefy pożarowe uszczelnić masą uszczelniającą 

o odporności ogniowej odpowiadającej przekraczanej przegrodzie,

np. HILTI CP611A lub równoważną.

Tg4z

- zestaw 4 gniazd pojedynczych p/t 2P+Z oraz 1 gniazdo wyrównania potencjałów

1
6

A

5

- gniazdo 3-faz 16A IP44

proj. kanał instalacyjny przypodłogowy

(należy skoordynować montaż z pozostałymi branżami)

- wypust - przewód 5 żyłowy

5

Rzut niskiego parteru - instalacja elektrycza
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