
PE

ochronnik typ 2, 4p 
25kA (8/20)/ biegun
Up<1,25kV

SCHEMAT IDEOWY 
TABLICY ROZDZIELCZEJ URZĄDZEŃ PPOŻ

R-PPOŻ-2

AMPARO
100A/3p

2proj. NKGs 5x16mm
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P=4,0 kW, k=1i j

P =P × k=4 kWs i j

BILANS  MOCY

PE

B10A/1 2HDGs 3x2,5 mm
0,5 kW   centrala oddymiania OD2 - klatka K2

N

1

N

R<10Ω

B10A/12
2

HDGs 3x2,5 mm

B10A/13
2

HDGs 3x2,5 mm

B10A/14
2HDGs 3x2,5 mm

B10A/1 2
HDGs 3x2,5 mm5

0,7 kW   centrala SSP - pom. E00.03a

0,3 kW   zasilacz buforowy SSP - E00.02

0,3 kW   zasilacz buforowy SSP - E00.41

0,3 kW   zasilacz buforowy SSP - E01.45

B10A/1 2HDGs 3x2,5 mm6
0,3 kW   zasilacz buforowy SSP - E01.45

230-4z-25A
N

2HDGs 5x2,5 mm 1,2 kW   wentylator napowietrzający F1- winda W2

sterowanie wg branży niskoprądowej

7 C10A/3

8

9

10

11

0,1 kW   klapa p.poż. - niski parter B10A/1
2HDGs 3x1,5 mm

0,1 kW   klapa p.poż. - niski parter B10A/1
2HDGs 3x1,5 mm

0,1 kW   klapa p.poż. - niski parter B10A/1
2

HDGs 3x1,5 mm
0,1 kW   klapa p.poż. - niski parter B10A/1

2HDGs 3x1,5 mm

12 B10A/1 rezerwa

13 B10A/1 rezerwa

14 B10A/1 rezerwa

15 B10A/1 rezerwa

proj. tablica rozdzielcza 
 w obudowie p/t

niski parter, rozdzielnia elektryczna, pom. E00.15
, IP44, 5x12 mod.

RGnn-1 
wg rys. E-2

b/s E-92 05.2016

ul.. T rylińskiego 14
10-683  Olsztyn
NIP: 848-177-10-79

biuro@pradma.pl
www.pradma.pl

+48 503-303-066
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mgr  inż.  Dariusz  Naruszewicz
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podpis

SPRAWDZIŁ:

podpis

mgr  inż.  Michał  Jakubik
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ZADANIE:

TEMAT:

Rozbudowa  i  modernizacja  Szpitala  Ogólnego  przy  
ul.Szpitalnej  5  w  Wysokiem  Mazowieckiem  

Schema t  ideowy  R-PPOŻ-2
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user
Nowy stempel
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Nowy stempel
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