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Rzut budynku magazynu odpadów medycznych

- instalacja odgromowa
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ELEKTRYKA

1

pionowo

A4

1) W razie nie uzyskania wystarczającej wartości rezystancji uziemienia

instalacji odgromowej należy ułożyć uziom otokowy na głębokości 0,6

i w odległości min 1,5 m

proj. zaciski kontrolne ZK nr 1-32 w studzience

prod. "Galmar" w ziemi w odleglości 0,5m

od budynku lub alternetywnie w puszce POH na

budynku na wysokości 0,3-1,8 m od ziemi

proj. drut DFeZn Ø 8

proj. bednarka FeZn 30x4
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