
PE

N

ochronnik typ 2, 4p
25kA (8/20)/ biegun
Up<1,25kV

B16A/1 1,0 kW gniazda

25A/0,03A
4p/AC

YDY 3x2,5 mm2

0,5 kW  ośw. - pom. nr B00.07 09¸YDY 3x1,5 mm2

AMPARO
63A/3p

proj. YDY 5x10mm2

N

B10A/1

B10A/1 rezerwa

B10A/1 rezerwa

B10A/1 rezerwa

B16A/1 1,0 kW gniazdaYDY 3x2,5 mm2

B16A/1 1,0 kW gniazdaYDY 3x2,5 mm2

B16A/1

B16A/1

B16A/1

3

4

5

6

8

9

11

12

13

14

PEN

7

rezerwa

rezerwa

1,0 kW gniazdaYDY 3x2,5 mm2

proj. tablica rozdzielnica
RGnn-1 sekcja nierezerwowana
wg rys. E-2

P=8,5 kW, k=0,65
P =P × k=6 kW

i j

s i j

BILANS  MOCY

B10A/1 rezerwa

B10A/1 rezerwa

B16A/1 rezerwa

15

16

17

B16A/1 1,0 kW gniazdaYDY 3x2,5 mm2

B16A/1 1,0 kW gniazdaYDY 3x2,5 mm2

B16A/1 1,0 kW gniazdaYDY 3x2,5 mm2

B16A/118

19

1z+1r / 230V
N

0,5 kW  ośw. komunikacji - pom. B00.06, 12, 13C13A/1

B6A/1

1

B10A/1

2

YDY 2x1,0 mm2

YDY 3x1,5 mm2

R<10Ω

20

10 B16A/1 rezerwa

proj. tablica rozdzielcza
 w obudowie p/t

niski parter, blok B,
poradnia gruźlicy i chorób płuc

, IP44, 3x12 mod.

rezerwa

0,5 kW  ośw. - pom. nr B00.03, 03A, 04YDY 3x1,5 mm2

w rejestracji - pom. B00.02

b/s E-10 05.2016
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