
PE

N

ochronnik typ 2, 4p 
25kA (8/20)/ biegun
Up<1,25kV

SCHEMAT IDEOWY 
TABLICY ROZDZIELCZEJ REZERWOWANEJ

TRR-7

AMPARO
63A/3p

N

B10A/1

L
1,

L
2,

L
3

6

8

7

2
YDY 3x1,5 mm

1,0 kW  ośw. - pom. nr A01.59 64¸

1,0 kW gniazda

1,0 kW gniazda

1,0 kW gniazda

1,0 kW gniazda

13

14

15

5

L
1,

L
2,

L
3,

N

B16-0,03-AC
2YDY 3x2,5 mm

B16-0,03-AC
2YDY 3x2,5 mm

B16-0,03-AC
2YDY 3x2,5 mm

B16-0,03-AC
2YDY 3x2,5 mm

B16-0,03-AC

B10A/1
2YDY 3x1,5 mm

0,8 kW  ośw. - pom. nr A01.69 73¸

B10A/1
2

YDY 3x1,5 mm

B10A/1
2

YDY 3x1,5 mm
0,8 kW  ośw. - pom. nr A01.55 58 ¸

1,0 kW gniazda
2

YDY 3x2,5 mm

B10A/1

PE

proj. tablica rozdzielnica  
RGnn-1 sekcja rezerwowana
wg rys. E-2

P=31,7 kW, k=0,55i j

P =P × k=17 kWs i j

BILANS  MOCY

9

B10A/1 rezerwa

12

11

10

R<10Ω

B16-0,03-AC rezerwa

1,0 kW gniazda16

17

B16-0,03-AC
2YDY 3x2,5 mm

B16-0,03-AC 1,0 kW gniazda
2

YDY 3x2,5 mm

1z+1r / 230V

N

1,0 kW  ośw. komunikacji - pom. nr A01.85
C13A/1

B6A/1

3

w punkcie pielęgniarskim A01.51
2YDY 2x1,0 mm

2YDY 3x1,5 mm

proj. tablica rozdzielcza 
 w obudowie p/t

wysoki parter, blok A, 
oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

, IP44, 6x12 mod.

 

4

B10A/1
2

YDY 3x1,5 mm
0,5 kW  ośw. - pom. nr A01.42, 46, 47 

2YDY 3x1,5 mm

0,6 kW  ośw. - pom. nr A01.76 78¸

0,8 kW  ośw. - pom. nr A01.74, 75, 79, 80

1,0 kW gniazda

1,0 kW gniazda

1,0 kW gniazda

1,0 kW gniazda

20

21

22

B16-0,03-AC
2

YDY 3x2,5 mm

B16-0,03-AC
2

YDY 3x2,5 mm

B16-0,03-AC
2YDY 3x2,5 mm

B16-0,03-AC
2YDY 3x2,5 mm

B16-0,03-AC 1,0 kW gniazda
2

YDY 3x2,5 mm

19

18

1,0 kW gniazda23

24

B16-0,03-AC
2YDY 3x2,5 mm

B16-0,03-AC 1,0 kW gniazda
2

YDY 3x2,5 mm

1,0 kW gniazda

1,0 kW gniazda

1,0 kW gniazda

26

27

28

B16-0,03-AC
2YDY 3x2,5 mm

B16-0,03-AC
2YDY 3x2,5 mm

B16-0,03-AC
2

YDY 3x2,5 mm

B16-0,03-AC 1,0 kW gniazda
2

YDY 3x2,5 mm

25

1,0 kW gniazda29

30

B16-0,03-AC
2

YDY 3x2,5 mm

B16-0,03-AC 1,0 kW gniazda
2

YDY 3x2,5 mm

2proj. YDY 5x10mm

1,0 kW gniazda

1,0 kW gniazda

31

32

33

B16-0,03-AC
2YDY 3x2,5 mm

B16-0,03-AC
2YDY 3x2,5 mm

B16-0,03-AC 1,0 kW gniazda
2

YDY 3x2,5 mm

1,0 kW gniazda34 B16-0,03-AC
2YDY 3x2,5 mm

35

B10A/1

B10A/1

rezerwa

rezerwa

3

2
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user
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user
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