
P=11,1 kW, k=0,75
P =P × k=8 kW

i j

s i j

BILANS  MOCY

1,2 kW   gniazda DATA - pom. nr A01.20

1,2 kW   gniazda DATA - pom. nr A01.29

1,2 kW   gniazda DATA - pom. nr A01.30

1,2 kW   gniazda DATA - pom. nr A01.31

1,2 kW   gniazda DATA - pom. nr A01.19

proj. tablica rozdzielcza

wysoki parter, blok A,
oddział intesywnej terapii

w obudowie p/t, IP44, 3x12 mod.

PE

ochronnik typ 2, 4p
25kA (8/20)/ biegun
Up<1,25kVAMPARO

63A/4p

proj. tablica rozdzielcza
TR-UPS-2 wg rys. E-2

proj. YDY 5x6mm2

C16A/1/0,03/A YDY 3x2,5 mm2

x2

C16A/1/0,03/A YDY 3x2,5 mm2

x2

C16A/1/0,03/A YDY 3x2,5 mm2

x2

C16A/1/0,03/A YDY 3x2,5 mm2

x2

C16A/1/0,03/A YDY 3x2,5 mm2

x2

C16A/1/0,03/A YDY 3x2,5 mm2

x2

PE

7

8

9

6

5

10

11

4

3

2

1

C16A/1/0,03/A

C16A/1/0,03/A rezerwa

C16A/1/0,03/A

C16A/1/0,03/A YDY 3x2,5 mm2

x2

R<10Ω

C16A/1/0,03/A rezerwa

1,2 kW   gniazda DATA - pom. nr A01.36

1,2 kW   gniazda DATA - pom. nr A01.36

YDY 3x2,5 mm2

x2 1,2 kW   gniazda DATA - pom. nr A01.36

YDY 3x2,5 mm2

1,5 kW   szafa PPD 07 - pom. nr A01.31
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biuro@pradma.pl
www.pradma.pl
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PROJEKTANT:

SKALA NR  RYS. DATA

mgr  inż.  Dariusz  Naruszewicz
upr.bud.  nr  WAM/0068/PWOE/11

podpis

SPRAWDZIŁ:

podpis

mgr  inż.  Michał  Jakubik
upr.bud.  nr WAM/0081/PWOE/13

ZADANIE:

TEMAT:

Rozbudowa  i  modernizacja  Szpitala  Ogólnego  przy
ul.Szpitalnej  5  w  Wysokiem  Mazowieckiem

Schema t  ideowy  TK-6

OPRACOWAŁ:

podpis

mgr  inż.  Przemysław  Kulesza

user
Nowy stempel

user
Nowy stempel

user
Nowy stempel


