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Rzut III piętra - instalacja LAN i CCTV
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System opisu gniazd PEL :

numer panela w PPD/LPD 

numer gniazda w panelu

numer szafy PPD  
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Pośredni punkt dystrybucyjny PPD 

Gniazdo 2xRJ45

Gniazdo 1xRJ45

Połączenie kablowe pomiędzy LPD i PPD

Trasy kablowe do punktów PEL

Główna trasa kablowa do punktów PEL
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Kamera multisensorycza

LEGENDA:

Kamera kopułowa

Kamera kopułowa wandalodporna

Obszar objęty dozorem wizyjnym

Numer kamery

Trasa kablowa CCTV
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