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MODERNIZACJA
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A

D

z poziomu II piętra

PIONOWA INST. ZASYSAJĄCA
SZYBU WINDOWEGO
(min. jeden otwór probierczy
na każdą kondygnację)

na poziom II piętra

ZSP
4G/2R

L17/48
L17/49

L17/50

L17/51

L17/52
L17/53

L17/55

L17/54

L17/56

L17/58
4G/2R

L17/57

L17/59

L17/61

L17/60

monit. czujki aspiracyjnej

monit. zasilacza ZSP11

ZSP11

- Centrala SAP

- Zasilacz buforowy pożarowy

- Optyczna czujka dymu

- wskaźnik zadziałania

- Multisensorowa czujka dymu

- Moduł monitorująco-sterujący 4we/4wy

- Moduł sterujący wielowyjściowy

SSP

ZSP

4G/2R

I/O

- Aspiracyjna czujka dymu

- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP)

- Rurka zasysająca z otworem wlotowym detektora
  aspiracyjnego (miejsce otworu(-ów) oznaczone kropką)

- Sterownik cyfrowych klap ppoż. nr 1, 2 lub 3FSG
"3"

1 2 3
  nadzorowana ze sterownika FSG nr 1, 2 lub 3

FSG
"2"

FSG
"1"

- Pętla dozorowa/monitorująca, YnTKSYekw 1x2x0,8

- Linie sterujące, zasilające, kabel niepalny, PH90

- Elektrotrzymacz

- Cyfrowa klapa ppoż. z siłownikiem 24V DC 

Rzut III piętra - instalacja SAP
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