
PIĘTRO 1

P.WYSOKI

PIĘTRO 2

P.NISKI

BUD. B BUD.A BUD. C BUD.E

PIĘTRO 3

4x  PEL (2xRJ45)
8x  S/FTP KAT7 BKT 695

58x  S/FTP KAT7 BKT 695

1x  S/FTP KAT7 BKT 695

166x  S/FTP KAT7 BKT 695

2x  S/FTP KAT7 BKT 695

46x  S/FTP KAT7 BKT 695

2x  S/FTP KAT7 BKT 695

146x  S/FTP KAT7 BKT 695

3x  S/FTP KAT7 BKT 695

46x  S/FTP KAT7 BKT 695

2x  S/FTP KAT7 BKT 695

28x  S/FTP KAT7 BKT 695

1x  S/FTP KAT7 BKT 695

74x  S/FTP KAT7 BKT 695

3x  S/FTP KAT7 BKT 695

54x  S/FTP KAT7 BKT 695

3x  S/FTP KAT7 BKT 695

46x  S/FTP KAT7 BKT 695

2x  S/FTP KAT7 BKT 695

2x  S/FTP KAT7 BKT 695

2x  S/FTP KAT7 BKT 695

44x  S/FTP KAT7 BKT 695

3x  S/FTP KAT7 BKT 695

LPD
45U 800x1000 +
2x 45U 600x1000

PPD 01
18U 600x600

PPD 02
24U Istniejąca szafa

PPD 03
15U 600x600

PPD 04
15U 600x600

PPD 05
15U 600x600

PPD 07
15U 600x600

PPD 06
18U 600x600

PPD 09
15U 600x600

PPD 10
21U 600x600

PPD 11
18U 600x600

PPD 12
21U 600x600

PPD 13
15U 600x600

Do serwerowni GPD w bud.D
1x48E9 OS2
24x S/FTP KAT7 BKT 695
1x 100par U/UTP

Do serwerowni LPD w bud.A
1x12G50 OM3
6x S/FTP KAT7 BKT 695
1x 25par U/UTP Do serwerowni LPD w bud.A

8x12G50 OM3
48x S/FTP KAT7 BKT 695
8x 25par U/UTP

Do serwerowni LPD w bud.A
1x12G50 OM3
6x S/FTP KAT7 BKT 695
1x 25par U/UTP

PPD 08
24U Istniejąca szafa

76x  S/FTP KAT7 BKT 695

1x  S/FTP KAT7 BKT 695

83x  PEL (2xRJ45)

2x  PEL (1xRJ45)

73x  PEL (2xRJ45)

3x  PEL (1xRJ45)

38x  PEL (2xRJ45)

1x  PEL (1xRJ45)

1x  PEL (2xRJ45)

2x  PEL (1xRJ45)

23x  PEL (2xRJ45)

2x  PEL (1xRJ45)

27x  PEL (2xRJ45)

3x  PEL (1xRJ45)

29x  PEL (2xRJ45)

1x  PEL (1xRJ45)

23x  PEL (2xRJ45)

2x  PEL (1xRJ45)

14x  PEL (2xRJ45)

1x  PEL (1xRJ45)

23x  PEL (2xRJ45)

2x  PEL (1xRJ45)

37x  PEL (2xRJ45)

3x  PEL (1xRJ45)

22x  PEL (2xRJ45)

3x  PEL (1xRJ45)

46x  S/FTP KAT7 BKT 695

1x  S/FTP KAT7 BKT 695

23x  PEL (2xRJ45)

1x  PEL (1xRJ45)

Skala wydruku:

Orientacja:

Rozmiar papieru:

Ploter:

ul. Trylińskiego 14

10-683 Olsztyn

NIP: 848-177-10-79

biuro@pradma.pl

www.pradma.pl

+48 503-303-066

PROJEKTANT:

SKALA NR RYS. DATA

mgr inż. Dariusz Naruszewicz

upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11

podpis

SPRAWDZIŁ:

podpis

OBIEKT:

TEMAT:

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy

ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem.

mgr inż. Michał Jakubik

upr.bud.nr WAM/0081/PWOE/13

OPRACOWAŁ:

podpis

mgr inż. Przemysław Kulesza

E-30 05.2016B/S

ELEKTRYKA

Schemat ideowy instalacji LAN

1

pionowo

A4

Schemat ideowy LAN

user
Nowy stempel

user
Nowy stempel

user
Nowy stempel


